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Assumpte: Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevencié de Riscos
Laborals i altres de I'edifici destinat a ’ABP de Sants Montjuic.

Senyora;

Amb el present escrit, des del Sindicat Autonom de Policia (SAP-FEPOL) i trametem
I'informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevencio de Riscos Laborals i altres
de I'edifici destinat a '’ABP Sants Montjuic.

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIO GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

CENTRE DE TREBALL: ABP SANTS MONTJUIC
DIRECCIO: C/ ULLDECONA, 35 08028 BARCELONA Telf. 93 267 56 00
VISITA FETA CONJUNTAMENT AMB: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL

| DELEGATS DE PREVENCIO: Rafel Villena i Sanchez (Federacio de Professionals de la Seguretat Publica de
Catalunya)- Departament de Prevencié de Riscos Laborals

DATA DE VISITA A LES INSTAL-LACIONS: 28 d'agost del 2018 a les 12.00 hores

INTRODUCCIO

El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei en
I'edifici destinat a la comissaria de I'ABP de Sants Montjuic de Barcelona. Aquestes, es centren sobre tot, en
aspectes relacionats amb |a Prevencio de Riscos Laborals.

L'edifici va ser construit en una parcel-la d'uns 3.600,00 m2 amb les dades cadastrals amb referéncia
8283602DF2788C0001SY. Es tracta d'un edifici de tres plantes, un soterrani, planta baixa i pis. En planta
soterrani es van fer els vestidor, tant d’homes com de dones, tots dos tenen ventilacio i llum natural a través
d'un pati anglés. La planta baixa es destina a zona de vestibul per rebre ciutadans, oficines de dentncies,
sala de brifing, menjador, diferents despatxos d’administracié i dels comandaments. En plants primera es
troben la resta de despatxos destinats a diferents unitats que desenvolupen la seva tasca en aquetes
dependencies.
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NORMATIVA DE REFERENCIA

RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis, actualment CTE DB S
Llei 31/1995 de prevenci¢ de Riscos Laborals

RD. 614/2001 proteccié en front riscos eléctrics

RD. 1215/1997 utilitzacié d’equips de treball.

RD. 842/2002 Reglament electrotécnic de baixa tensié.

RD 486/1997 Disposicions minimes en llocs de treball.

RD 485/1997 Senyalitzacio

RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.

RD 513/2017 Reglament de proteccié d'incendis

RD 488/1997 Disposicions minimes per treballs amb pantalles

Llei 38/1999 Llei ordenacio de Edificacio

Nivell 4 del Pla de Prevencio i Proteccio antiterrorista decretat pel Ministeri de ['Interior.
Instruccié 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)

L] L] L L ] o

L] L] L] L] L] L] L]

| Agent Causant / Factor de Risc | Contactes eléctrics / Risc caigudes al mateix nivell

Lloc de treball Cablejat d'aparells informatic i altres a despatxos

Risc: Descripci6 del rics:

En la visita realitzada es va poder comprovar I'existéncia de cables sense
1-Risc per contacte | endregar, que pengen sota les taules i en zones de pas .

eléctric i caigudes
al mateix nivell

Mesura correctora: | Proposta:
Cal recollir el cablejat per evitar contactes electric i caigudes de persones al

mateix nivell,
Normativa de Llei 31/1995 de prevencié de Riscos Laborals
Referéncia RD. 614/2001 proteccié en front riscos eléctrics, art 3.3 i 4 obligacié de manteniment

de les instal'lacions

RD. 1215/1997 Utilitzaci¢ d'equips de treball. Art. 3 obligacions de I'empresari

RD. 842/2002 Reglament electrotécnic de baixa tensio. Art. 20 Manteniment de les
instal-lacions

RD 486/1997 Disposicions minimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de
I'empresari,
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Fotografies:
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| Agent Causant / Factor de Risc | Incompliment condicions ambientals

Lloc de treball

Vestidors homes i dones

Risc:

2-Condicions
ambientals
de treball

Descripcio del rics:

L" incompliment de les condicions ambientals es produeixen en els vestidors d’homes i
dones de planta soterrani, amb temperatures que superen els 27 ¢, amb humitats que
estan fregant el limit maxim que especifica la normativa i una absoluta manca de ventilacio.

S'ha realitzat mesures de temperatura i humitats amb els seglients resultats:
Temperatura 28.6 c® humitat 67%
Temperatura 29.1 ¢® humitat 65%
Temperatura 28.4 c® humitat 67%

Cal remarcar que trobem en periode estival, pel que es preveu que aquestes temperatures
es mantinguin 0 augmentin durant tot el periode.

Mesura
correctora:

Proposta:
Les mesures correctores estan lligades a I’ interrelacio de factors que sén els que originen
les altes temperatures en els vestidors.

Per un costat, temperatures excessives que cal solucionat per tal de complir amb la
normativa vigent. S'ha de fer un estudi acurat per tal de garantir una temperatura de
confort segons estableix normativa vigent.

Per altra, la deficient ventilacié dels vestidors conjuntament a l'alta humitat relativa que
origina una gran sensacié de xafogor. Cal recordar que les humitats estan a tocar del limit
maxim que estables la legislacio vigent. Aixi doncs, s'ha de fer baixar I' humitat, ja sigui
amb deshumidificadors o qualsevol altra sistema, a més a més, s’ha d'aconseguir una
renovacio d'aire adequada i a poder ser de forma creuada.

Normativa de
Referéncia

Llei 31/1995 de prevencid de Riscos Laborals

RD 486/1997 Disposicions minimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de I'empresari.
Annex lIl. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, ventilacié punt 3, 3.a els
llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d'estar entre 17 i 27 °C, humitat del
30% al 70% aconsellable el 50% i renovacions d'aire de 30 m3/persona fhora.

Tractant-se d'uns vestidors s’ha fet consulta al Departament de Treball per tal que ens
concretin quina ha de ser la temperatura, humitat relativa i renovacions d'aire per aquest
llocs de treball, afirmant-nos que han de complir el que estableix el RD 486/2017. S'adjunta
el document de la consulta. ( s'adjunta document)
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Fotografies:

Diverses medicions de temperatura i humitat

Agent Causant / Factor de Risc

Armariets insuficients

insuficients per
encabir tot els

Lloc de treball Vestidors homes i dones
Risc: Descripcio del rics:

Es comprova que els actuals armariets per encabir tot el vestuari, armilla, calgat,
3-Armarients jaquetes, etc... sén del tot insuficient fent que part del mateix es deixi fora en els

bancs per seura

vestuari.
Mesura correctora: Proposta:
Cal substituir els actuals armariets per uns amb capacitat suficients per encabir
totes les peces de vestuari, tal hi com estableix la normativa vigent.
Normativa de Llei 31/1995 de prevenci6 de Riscos Laborals
Referéncia RD 486/1997 Disposicions minimes en llocs de treball Annex V punt 2
Fotografies:

|Y\
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Agent Causant

Humitats i filtracions d'aigua de pluja

Lloc de treball

Planta soterrani i zones properes als patins interiors

Risc:

4- Humitats per
filtracions d'aigua i
inundacions de
planta soterrani.

Descripcio :

Amb data de 6 de setembre del 2018 es va produir pluges generant I'entrada
d'aigua a l'interior de I'edifici i causant una greu problematica pel funcionament del
mateix. Va entrar de forma abundant, inundant Ia totalitat de la planta soterrani,
vestidors, accés, etc. A més a més, van haver entrades d’aigua en les zones
properes als patis interiors degut a les deficiéncies en les teles impermeabilitzants
| possiblement degut a la manca de manteniment i neteja on es va poder
comprovar una gran abundancia de bruticia.

E-126/2018
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Cal recordar que les humitats podent originar patologies en l'estructura i danys en
les instal-lacions. A mes a més, una comissaria es una INFRAESTRUCTURA
CRITICA que preservar amb les maximes garanties.
Mesura correctora: | Proposta:
Cal planificar proves d'estanquitat per tal de verificar amb exactitud l'origen de
les entrades d'aigua a planta soterrani. Un cop comprovat l'origen cal aplicar
solucions adequades i duradores.
Pel que fa a les humitats del patis interiors, son degudes a deficiéncies en les
entregues de les teles impermeabilitzants amb els paraments verticals, sumat a
la manca de neteja. Cal netejar-los, reparar les teles impermeabilitzants i fer
proves d'estanqueitat per tal de comprovar l'eficiéncia de la reparacio feta.
Normativa de RD 314/2006 CTE DB HS 1 Proteccié en front de les humitats en edificis
Referéncia
Fotografies:
Agent Causant Trencament de sistema d'obertura balconera pati interior
Lloc de treball Accés de menjador a pati
Risc: Descripcio :
L'obertura o balconera que dona accés del menjador al pati interior té el sistema
5- Trencament de tanca trencat, actualment esta lligat amb una goma, per evitar que s'obri.
sistema obertura
balconera de pati
interior.
Mesura correctora: Proposta:
Reparar el sistema de tanca per operaris especialitzats
Normativa de Llei 31/1995 de prevencio de Riscos Laborals
Referéncia RD 486/1997 Disposicions minimes en llocs de treball
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Fotografies:
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Davant dels fets exposat es considera que I'estan incomplint tot un seguit d'aspectes relacionats directament
amb la prevenci6 de riscos laborals del treballadors, Aquest riscos estan regulats per diferents Lleis i decrets
d'obligat compliment i de responsabilitat directa de 'empresari, en aquest cas, el Departament d'Interior.

Pel que fa als incompliments de normativa en els vestidors es deu a I’ interrelacié de tres factors, elevades
temperatures, alta humitat i manca total de renovacions d'aire. Cal solucionar de forma urgent ja que aquest
incompliment no permet garantir la bona salut dels treballadors.

També, cal fer un especial incis en les humitats de filtracié per pluges que hi ha a I'edifici, aquestes humitats
poden originar danys importants en I'estructura de I'edifici i en les seves installacions, cal recordar que una
comissaria és una INFRAESTRUCTURA CRITICA, per tant, ha de poder garantir el seu ple funcionament en
tot moment.

Davant del volum de queixes presentades pels diferents delegats de SAP-FEPOL al servei
d’administracio, responsable del bon funcionament de les instal {acions, considerem que el més
oportu és posar-ho en coneixement de I'administracié competent, en aquest cas El Ministeri de
Treball i seguretat social, mitjangant dendncia a inspecci6 de treball, amb la major brevetat possible.
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Document aportat per Departament de Treball on deixar clar que els vestidors han de complir la normativa
vigent igual que la resta de les instal-lacions
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